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2.4
IT-/ EMA-/ Video
6.88 m²

2.6
Sicherheitsstromversorgung
4.33 m²

2.7
Niederspannung
11.25 m²

2.5
Brandmeldeanlage
4.33 m²

2.8
Lager 1
17.78 m²

2.2
Putzmittelraum
3.74 m²

2.1
Treppenhaus
12.89 m²

2.16
Vorflur
7.72 m²

2.17
Technikflur
18.45 m²

2.13
Umkleide Mitarbeiter
3.44 m²

2.14
WC H MA
5.75 m²

2.15
WC D MA
5.75 m²

2.3
Lager
Multimedia / Veranstaltung
12.53 m²

2.11
Lager Kinderbetreuung
12.38 m²

2.10
Lager 2
35.89 m²

2.9
Hausanschluss
Heizungs-/Lüftung
42.06 m²

2.12
Stuhllager
11.87 m²

St
ah

lb
et

on
tr

ep
pe

17
 S

te
ig

un
ge

n 
18

/2
8

A

A

B

C

D

C

D

B

T30 RS 1,135*2,135
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UG OK RFB
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-3,17 = 1,93 ü. NN

UG OK FFB

UG OK RFB
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Frostschürze 25/80
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Sohlverstärkung 45cm
(3m*3m)

Sohlverstärkung 45cm
(3m*1,85m)

Sohlverstärkung 45cm
(3m*1,85m)

Sohlverstärkung 45cm
(3m*1,85m)

Sohlverstärkung 45cm
(3m*3m)

Sohlverstärkung 45cm
(3m*3m)

Sohlverstärkung 45cm
(3m*3m)

Sohlverstärkung 45cm
(3m*1,85m)

Sohlverstärkung 45cm
(3m*1,85m)

Frostschürze 25/80

Wandaufbau
Innenputz 1,5cm
Stahlbeton 25cm (C30/37)
Perimeterdämmung 14cm

Stahlbetonstütze (25/25)
Stahlbetonunterzug (25/45)
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BGF UG
262.98 m²

DACH 2
Fallrohr DN 100
Hauptentwässerung
Freispiegelströmung

DACH 1
Fallrohr DN 70
Hauptentwässerung
Freispiegelströmung

DACH 1
Fallrohr DN 70
Notentwässerung
Freispiegelströmung

DACH 1
Fallrohr DN 70
Hauptentwässerung
Freispiegelströmung

DACH 1
Fallrohr DN 70
Notentwässerung
Freispiegelströmung

DACH 2
Fallrohr DN 100
Notentwässerung
Freispiegelströmung

DACH 2
Fallrohr DN 100
Hauptentwässerung
Freispiegelströmung

DACH 2
Fallrohr DN 100
Hauptentwässerung
Freispiegelströmung

DACH 2
Fallrohr DN 100
Notentwässerung
Freispiegelströmung

DACH 2
Fallrohr DN 100
Notentwässerung
Freispiegelströmung

DACH 2
Fallrohr DN 100
Hauptentwässerung
Freispiegelströmung

DACH 3
Fallrohr DN 70
Hauptentwässerung
Freispiegelströmung

DACH 3
Fallrohr DN 70
Notentwässerung
Freispiegelströmung

WD 50 x 25 (H)
OK=-134.9 cm v. UKRD

WD 55 x 55 (L)
OK=-29 cm v. UKRD

WD 20 x 20 (L)
OK=-15.5 cm v. UKRD

WD 20 x 20 (L)
OK=-15.5 cm v. UKRD

WD 20 x 20 (L)
OK=-15.5 cm v. UKRD

WD 20 x 20 (L)
OK=-15.5 cm v. UKRD

WD 20 x 20 (L)
OK=-15.5 cm v. UKRD

WD 20 x 20 (L)
OK=-15.5 cm v. UKRD

WD 22 x 22 (L)
OK=-14.2 cm v. UKRD

WD 20 x 20 (L)
OK=-15.5 cm v. UKRD

WD 20 x 20 (L)
OK=-15.5 cm v. UKRD

WD 20 x 20 (L)
OK=-15.5 cm v. UKRD

WD 20 x 20 (L)
OK=-15.5 cm v. UKRD

WD 20 x 20 (L)
OK=-15.5 cm v. UKRD

DD 20/20 (S)

WD 30 x 20 (S)
OK=-12.5 cm v. UKRD

DD 17/17 (S)

DD 15/15 (S)

WD 22 x 22 (L)
OK=-14.2 cm v. UKRD

DD 20/25 (H)

DD 15/15 (S)

WD 20 x 15 (H)
OK=-12.5 cm v. UKRD

WD 22 x 22 (S)
OK=-13.2 cm v. UKRD

WD 40 x 20 (S/H)
OK=-12.5 cm v. UKRD

WD 22 x 22 (L)
OK=-14.2 cm v. UKRD

WD 60 x 20 (H)
OK=-12.5 cm v. UKRD

WD 15 x 15 (H)
OK=-30 cm v. UKRD

DD 20/20 (S)

DD 15/15 (S)

WD 55 x 50 (L)
OK=-29 cm v. UKRD

WD 55 x 55 (L)
OK=-29 cm v. UKRD

DD 35/20 (S)

WD 20 x 20 (S)
UK= 0 cm v. OKFFB

WD 110 x 50 (L)
OK=-20.8 cm v. UKRD

DD 20/25 (H)
DD 55/20 (S)

DD 55/20 (S)

DD 20/20 (S)

WD 20 x 20 (L)
OK=-15.5 cm v. UKRD

WD 45 x 22 (L/S)
OK=-14.2 cm v. UKRD

WD 22 x 22 (L)
OK=-14.2 cm v. UKRD

WD 26 x 26 (L)
OK=-12.4 cm v. UKRD

WD 44 x 26 (L/S)
OK=-12.5 cm v. UKRD

DD 20/25 (S)

DD 20/25 (S)

DD 17/17 (S)

DD 17/17 (S)

DD 17/17 (S)

DD 20/25 (S)

DD 17/17 (S)

DD 20/25 (S)
DD 20/20 (S)

WD 20 x 20 (S)
UK= 0 cm v. OKFFB

WD 31 x 26 (L)
OK=3 cm v. UKRD

WD 15 x 15 (S)
OK=-2.4 cm v. UKRD

WD 55 x 26 (L)
OK=3 cm v. UKRD

WD 22 x 22 (L)
OK=1.3 cm v. UKRD

WD 20 x 20 (L)
OK=0 cm v. UKRD

WD 17 x 17 (S)
OK=-23 cm v. UKRD

WD 22 x 39 (L)
OK=0.1 cm v. UKRD

WD 20 x 20 (S)
OK=-17 cm v. UKRD

WD 20 x 31 (S)
OK=0 cm v. UKRD

DD 20/20 (S)

WD 20 x 20 (S)
OK=-17 cm v. UKRD

DD 15/15 (S)

DD 20/20 (S)

WD 20 x 31 (H)
OK=0 cm v. UKRD

WD 17 x 31 (S)
OK=0 cm v. UKRD

WD 56 x 20 (S)
OK=-12.5 cm v. UKRD

DD 40/15 (S) DD 15/15 (S)DD 17/17 (S)

WD 17 x 17 (S)
OK=-12.5 cm v. UKRD

WD 31 x 26 (L)
OK=-12.5 cm v. UKRD

WD 31 x 26 (L)
OK=-12.5 cm v. UKRD

WD 17 x 17 (S)
OK=-14 cm v. UKRD

DD 340/55 (S)

DD 75/75 (S)
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